Energieberatung

Strategische Aspekte fur den Aufbau

EDV-gestutztes Energiemanagement

Mit steigenden Energiebezugskosten nimmt das Interesse an einem
effektiven Energiemanagement stetig zu. Nicht selten beschrénkt
sich jedoch in der Praxis das ,,Management" auf die Verwaltung und
Abrechnung von Energietragern einer Liegenschaft. Zudem werden
diese Aufgaben haufig mit unzureichenden Werkzeugen durch-
gefiihrt. Einen wesentlichen Teil bei der Einsparung von energie-
gebundenen Betriebskosten stellt aber die kontinuierliche Kontrolle
einzelner Verbriuche und deren Uberfiihrung in aussagekriftige
Kennzahlen dar. Diese vielschichtigen Aufgaben kénnen nur mittels
eines spezifischen Energiemanagementsystems realisiert werden.

Betriebliches Energiemanagement umfasst
das Wirtschaften mit Energie — von der
gesicherten Bereitstellung bis hin zur
kontrollierten Abrechnung einzelner Ver-
braucher, ohne dieses auf bestimmte Ener-
gietrdger zu beschrinken. Energieeffizi-
entes Wirtschaften in einem Unternehmen
bedeutet, dass neben der Verhandlung von
mafgerechten Bezugskosten der Bedarf
stetig kontrolliert und aktiv beeinflusst
wird. Zu diesem Zweck ist es notwendig,
die auftretenden Kostentreiber zu ermit-
teln und durch geeignete Maflnahmen zu
eliminieren.

Aktives Monitoring

Kostentreiber lassen sich durch die
strukturierte Erfassung der auftretenden
Energiestrome und deren Einordnung in
die innerbetriebliche Wertschopfungskette
ermitteln. Diese Informationen bilden die
Grundlage fiir die Erstellung spezifischer
Kennwerte. Sie stellen Metadaten dar,
die neben dem Verbrauch der Energie
produktionsspezifische Informationen be-
inhalten. Erst mithilfe der verfiigbaren
Kennwerte ist ein aktives Monitoring der
einzelnen Energiestrome moglich, und es
konnen aktuelle Mehrverbrauche offen
gelegt werden.

Zu einem Energiemanagementsystem ge-
hort neben der Uberwachungsfunktionali-
tdit ebenso ein Informationssystem, das
den Anwender in die Lage versetzt, Ver-
brauche zu analysieren und durch geeig-
nete MaBnahmen auftretenden Effekten
entgegen zuwirken. Erst diese Kombina-
tion erfiillt die weitreichenden Aufgaben
eines bedarfsgerechten Energie-Control-
lings, das dann zu einer Reduzierung der
spezifischen Kosten fiihrt.
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Des Weiteren kann ein gut strukturiertes
Energiemanagement als strategisches Pla-
nungswerkzeug innerhalb der Unterneh-
mensfilhrung eingesetzt werden. Hierbei
steht die Diagnostik zukiinftiger Verbrau-
che durch verdnderte Randbedingungen
im Vordergrund.

Die aufgestellten Forderungen fiir ein
betriebliches Energiemanagement lassen
erahnen, dass dies nur durch ein flexibles
Energiemanagementsystem realisierbar
ist, welches auf die individuellen Gege-
benheiten anzupassen ist. Ein entschei-
dender Indikator fiir die Notwendigkeit
eines betrieblichen Energiemanagements
ist die Kostentransparenz innerhalb des
Unternehmens. Diese spiegelt sich in der
Verfligbarkeit und der Qualitit vergan-
gener sowie prognostizierter Verbrauchs-
werte wider. Ein Unternehmen sollte stin-
dig in der Lage sein, eine Aussage dariiber
zu treffen, ob es seine Energiekosten wirt-
schaftlich senken kann oder nicht.

>
»
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Tagessumme innere Warmelasten

schlecht

Benchmarking

Neben der Abrechnung von Verbrauchen
und der Sicherung der Versorgung bildet
die Optimierung der Betriebskosten einen
elementaren Eckpfeiler des Energiema-
nagements. Ein besonders wichtiges Ins-
trument stellt in diesem Zusammenhang
das Benchmarking dar. Einsparpotenziale
konnen durch den Vergleich von aussa-
gekriftigen Kennzahlen ermittelt werden.
Entscheidend ist hierbei die betrachtete
Basis des Vergleichs.

Grundsétzlich wird dabei zwischen inter-
nen und externen Bezugspunkten unter-
schieden. Bei den internen Bezugspunkten
handelt es sich um zeitlich getrennte
Kennzahlen, die aus den innerbetrieb-
lichen Betriebsdaten ermittelt werden.
Ein Vergleich dieser Kennzahlen lésst
Anormalitidten im Betrieb erkennen. Die
Einordnung der Kennzahl und somit des
Verbrauchs in einen absoluten Kontext ist
damit jedoch nicht moglich.

Durch die alleinige Betrachtung der
internen Bezugspunkte ldsst sich ein
zu hohes Grundniveau des Verbrauchs
nicht erkennen. Aus diesem Grund sollten
zur Bewertung der Kennzahlen immer
zusitzlich externe Bezugspunkte heran-
gezogen werden. Diese lassen sich durch
geeignete Methoden flir den jeweiligen
Standort bestimmen. Wichtig dabei
ist, die tatsdchlichen Gegebenheiten bei
der Bildung der Bezugspunkte zu beriick-
sichtigen.

sehr schlecht

Bild 1 Beispiel einer gezielten Bedarfskontrolle
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Anforderungen

technische
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Ein Beispiel fiir diesen Ansatz ist in Bild 1
zu finden. Hier wird die Kennzahl aus der
Tagessumme der inneren Wérmelasten und
dem spezifischen Jahresheizwarmebedarf
in einem Ranking {iber unterschiedliche
Gebidude eines Unternehmens dargestellt.
Die Einordnung dieser Kennzahl erfolgt
iiber externe Bezugspunkte, die in diesem
Fall mit Hilfe einer dynamischen Gebéu-
desimulation ermittelt wurden.

Ohne das durch die Simulation generierte
Bewertungsschema hitte man zundchst
versucht, die Energiekosten in der Halle 3
zu reduzieren, da diese den hochsten spez.
Jahresheizwidrmebedarf aufweist. Das Be-
wertungsschema macht jedoch deutlich,
dass das grofite Einsparpotenzial in Halle 2
zu finden ist, obwohl diese den geringsten
spez. Jahresheizwéirmebedarf hat.

Anforderungen

Bei der Einfiihrung eines Energiemanage-
ments ist die Definition der individuellen
Anforderungen von iibergeordneter Be-
deutung. Ein effektives Energiemanage-
ment kann nicht ,,von der Stange" be-
zogen werden. Der individuelle Bedarf ist
immer nur ein Extrakt der allgemein giil-
tigen Anforderungen. Dieser Bedarf setzt
sich gemdB Bild 2 aus den organisatori-
schen, den technischen und den IT-rele-
vanten Anforderungen zusammen.

Die Gewichtung der jeweiligen Teilmen-
gen und deren Inhalte sollte innerhalb des
Unternehmens definiert werden. Hierbei

Anforderungen

individueller Bedarf

Bild 2

Einfiihrung

eines Energiemanage-
mentsystems

kann es vorteilhaft sein, frithzeitig einen
externen Berater einzubinden, der die
internen Anforderungen strukturiert und
neue Erfahrungen und Know-how in das
Unternehmen bringt.

Das Energiemanagement ist dazu immer
als ein Teil des betrieblichen Infrastruk-
turmanagements zu verstehen. Dies bein-
haltet eine weitreichende Verzahnung mit
weiteren Komponenten. Zu diesen zéhlen
CAFM- und Instandhaltungs- oder auch
Grafische-Informations-Systeme. Hierbei
sollte (muss) die Interoperabilitit der
einzelnen Kernbereiche im Vordergrund
stehen. Eine weitere Durchgingigkeit
sollte in Richtung eines ERP-Systems"
beriicksichtigt werden.

Energieberatung

Zur Erfassung der relevanten Verbrauche
und der benétigten Betriebsdaten ist die
Ankopplung des Systems an eine zentrale
Leittechnik von hohem Nutzen. Des Wei-
teren ist ein direkter Durchgriff des Ener-
giemanagementsystems auf die Feldebene
der Versorgungseinheiten denkbar.

In Bild 3 ist der idealisierte Aufbau eines
Energiemanagementsystems dargestellt.
Die Vorteile einer zentralen Datenbank
sind sowohl technischer als auch organi-
satorischer Art:

* Systemunabhingige Anpassung an die
Anforderungen der Liegenschaft (Neu-
tralisation)

* Einfachere Bedienung und Administra-
tion durch einheitliche Oberfldche fiir
alle Beteiligten

+ Geringere ,,Abhdngigkeit" der Abtei-
lungen voneinander

+ Keine ,,Datenfilterung" durch Daten-
weitergabe iiber verschiedene Abteilun-
gen (Stille-Post-Effekt)

Umsetzung

Im Rahmen der Einfiihrung eines Ener-
giemanagements muss immer der ge-
samte Workflow betrachtet werden. In
den seltensten Féllen reicht die einfache

Energie-

Management /
management

strateg. Planung ] [

)

techn. Planung /

Instandhaltung [Buchhaltung / ERP]

v

Intranet ¢

[Nutzerspezifischel Automatisierte ]

Auswertungen

ZLT

Meldungen
]

Produktions- J .\ zentrale Benchmarking
steuerung [ 4 Datenbank
Bus ¢ >

[ Feldgerate ] [

Zahler

)

Bild 3

ERP steht fiir Enterprise Resource Planning
und bezeichnet ganzheitliche Software-
16sungen, die den betriebswirtschaftlichen
Ablauf steuern, kontrollieren und aus-
werten. ERP-Software unterscheidet sich
von anderen betriebswirtschaftlichen EDV-
Programmen durch die prozessorientierte
anstatt funktional orientierte Auspragung.

Idealisierter Aufbau eines Energiemanagementsystems
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Energieberatung

19. und 20. Januar 2005, Bad Breisig
Lehrgang zum Energiemanager

Um mogliche Einsparmafinahmen fiir Industrieunternehmen
und Liegenschaften technisch und wirtschaftlich bewerten
und die internen Vermeidungskosten bestimmen zu kon-
nen, ist ein Energiemanagement unabdingbar. Der Lehrgang
zum Energiemanager richtet sich an Energiebeauftragte,
Gebéude- und Facility Manager und Standortmanager. Das
erforderliche Wissen wird praxisorientiert und anhand von
zwei konkreten Beispielen vermittelt: Methodik zur Durch-
flihrung von Energieanalysen; Ermittlung von beeinflussba-
ren Einsparpotenzialen; Entwicklung von Energieckennzahlen
(Benchmarking); Organisation und Einfithrung eines betrieb-

Auswahl eines Sys-
tems in Hinblick
auf das innerbe-
triebliche  Bench-
marking ist neben
einem flexiblen
Berichtswesen  die
Moglichkeit zur
Einbindung von
Betriebsdaten.

Bedingt durch die
vielschichtigen
Aufgaben eines
Energiemanage-
mentsystems ist die
Bandbreite der am

lichen Energiemanagements; IT-Grundlagen; Daten- und Markt  verfiigba-
Messwerterfassung, Automationstechnik, Leittechniksysteme; ren Produkte sehr
Komplexe Methoden zur Verbrauchs- und Datenanalyse; groB.  Eine erste
Vorstellung des Marktspiegels ,,Energiemanagement-Soft- Produktiibersicht
ware". Der Lehrgang findet am 19. und 20. Januar 2005 in ist  unter  www.
Bad Breisig jeweils zwischen 9.00 und 16.30 Uhr statt. Die energiemanage-
Teilnahmegebiihr betrigt 650,00 Euro zzgl. MwSt. ment-portal.de  zu
finden. Der kos-
perpendo GmbH, ’- / parpendo tenlos erhiltliche
DennewartstralRe 27, Marktspiegel ~ kann
52068 Aachen, B bel der Uberpru—
Telefon (02 41)9 63 25 20, - mov— | fung der eigenen
Telefax (02 41) 9 63 25 24, . Anforderungen
E-Mail: info@perpendo.de, % hilfreich sein. Die
www.perpendo.de grofie Schwan-
kungsbreite der

Einfihrung einer geeigneten EDV-Losung
aus. Die spezifischen Anforderungen
sollten im Sinne eines zielgerichteten
Projektmanagements in einem Pflichten-
heft zusammengestellt werden. Innerhalb
dieser = Zusammenstellung  bildet das
EDV-gestiitzte Energiemanagementsystem
einen Teilbereich ab. Dabei sind Hardware-
voraussetzungen zu priifen und geeignete
EDV-Werkzeuge auszuwidhlen bzw. zu
entwickeln.

Bei der Umsetzung der aufgestellten An-
forderungen ist ein genauer Abgleich der
vorhandenen Strukturen mit dem zukiinf-
tigen System erforderlich. Im Rahmen des
betrieblichen Infrastrukturmanagements
kann ein Energiemanagementsystem auch
Aufgaben der anderen Disziplinen {iber-
nehmen. So kann beispielsweise das Ener-
giemanagement als Basis fiir ein Umwelt-
managementsystem fungieren und dafiir
zielgerichtet Daten liefern. Entscheidend
fiir den wirtschaftlichen Nutzen ist an
dieser Stelle nur die Durchgingigkeit des
Gesamtsystems.

Bei der Auswahl eines geeigneten EDV-
Systems sollte neben der Flexibilitdt des
einzusetzenden Systems insbesondere auf
die zukiinftige Erweiterbarkeit Wert gelegt
werden. Ein entscheidender Punkt bei der
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verfligbaren Funktionen und der damit
einhergehenden Kosten macht die Not-
wendigkeit der Definition der eigenen An-
forderungen im Vorfeld besonders deutlich.
Ein wesentliches Fazit der Untersuchung
ist jedoch, dass bei der richtigen Wahl
eines Produkts den eigenen Vorstellungen
eines betrieblichen Energiemanagements
kaum Grenzen gesetzt sind.

Dipl.-Ing. (FH)

Tobias Frey,

perpendo Energie-
und Verfahrenstechnik
GmbH

Dr.-Ing. Stella Schraps,
perpendo Energie-

und Verfahrenstechnik
GmbH, 52068 Aachen,
Telefon

(02 41) 9 63 25 20,
Telefax

(02 41) 9 63 25 24,
E-Mail: info@perpendo.de,
www.perpendo.de
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